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床露出防水

　　（スラブ断熱材との連続性を確保。）

３　通気管断熱が天井貫通部で切れないように注意。

　　（冬期浴室排気結露水等が住戸内天井部にもれ出ない

２　設備用通気管は通気金物つば部分に充分さしこむ。

１　通気金物まわり防水層端部は、ＳＵＳバンド２段押え

　　　ように。）

　　とする。

防水層

溶接金網（φ3.5～6mm＠100）

断熱材：ＲＢボードまたはスタイロフォームRB-GK-2

絶縁クロス1000

RBキャント1500

保護コンクリート（t=80）

断熱材：ギルフォーム

防湿層

アスファルト防水層

ＳＵＳバンド押え

ガムシール

断熱材

モルタル塗り

ask-4-1アスファルト防水／個別部位

通気金物／打ちこみタイプ 1/10(A4)

※こちらの図は熱工法とストライプ工法の場合の形状です。その他の工法については出入隅の形状等一部が異なります。
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